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Аналіз і рекомендації щодо диспетчерських
команд на балансуючому ринку

Київ, Україна
грудень 2020 року



Поточні виклики
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• Граничні ціни на завантаження на балансуючому ринку (БР), пов'язані з граничними цінами РДН, мотивують 

виробників зосереджуватись на торгівлі на БР замість РДН та ВДР

• В умовах профіциту деякі виробники покладаються на команди на розвантаження та маржу між ціною 

РДН/ВДР та ціною розвантаження на БР, що призводить до

o різниці між комерційним і фізичним графіками до 3 ГВт, що вимагає значних зусиль від диспетчерів 

для балансування системи у реальному часі

o частої активації балансуючої енергії (диспетчерські команди) у протилежних напрямках впродовж тієї 

самої години

o збільшення команд на розвантаження для гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) 

«Укргідроенерго» впродовж годин низького навантаження, які пізніше змінюються командами на 

завантаження впродовж годин високого навантаження в межах того самого дня

o значної різниці між дебітом і кредитом збірного (uplift) субрахунку UA-1
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Умови активації балансуючої енергії поза ранжиру для забезпечення балансування ОЕС України
(забезпечення сальдо обміну із суміжними енергосистемами при паралельній роботі та підтримки частоти при
ізольованій роботі) з врахуванням вимог операційної безпеки щодо наявності нормативних обсягів резервів на
завантаження та розвантаження

Генерація Зупинка (розвантаження) Увімкнення (завантаження)

ТЕС, ТЕЦ • забезпечення нормативного обсягу автоматичних 
резервів на ГЕС та інших блоках ТЕС та ТЕЦ, що надають 
таку послугу

• відновлення нормативного обсягу ручних резервів на 
розвантаження на інших блоках, що надають таку послугу

• тепловий стан енергоблоку не дозволяє забезпечити  пуск 
протягом поточної доби (її частини), і необхідність його 
включення не була передбачена на етапі планування 
режиму (балансу) на добу наперед

• увімкнення для забезпечення балансу у режимах 
закачування ГАЕС (при неможливості збалансувати 
енергосистему в період проходження максимуму 
навантажень без включення ГАЕС в генераторному 
режимі в умовах дефіцитного графіка навантажень, 
що сформований за результатами торгів ДД, РДН) 

• забезпечення нормативних резервів на завантаження 

ГЕС • оптимізація використання гідроресурсів • оптимізація використання гідроресурсів

ГАЕС • режим закачування для забезпечення нормативних 
резервів на розвантаження

• режим генерації для забезпечення нормативних 
резервів на завантаження 

ВДЕ • вичерпано всі інші заходи для забезпечення нормативних 
резервів на завантаження та розвантаження

Диспетчерські команди



Команди за ранжиром та поза ранжиром
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Враховуючи, що обсяги активованої балансуючої енергії поза ранжиром можуть бути значно
більшими за обсяги, активовані за ранжиром (особливо на розвантаження), виникла
необхідність вирішити це питання. В іншому випадку, ціни в реальному часі на завантаження
та розвантаження і небаланси не відображатимуть реальних витрат, і збірний (uplift)

субрахунок UA-1 суттєво зросте
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Підходи до ціноутворення – вплив на ОСП (адміністратора розрахунків)
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Фінансовий результат ОСП (профіцит або дефіцит) за різних сценаріїв ціноутворення поза 
ранжиром вказано нижче:

1. як є на даний час (оплата за ціною заявки, яка здебільшого перебуває на рівні граничної 
ціни)

2. використання IMSP (маржинальної ціни врегулювання небалансів)

3. використання ціни РДН
4. використання маржинальних цін балансуючого ринку (MSPup та MSPdn)
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Підходи до ціноутворення – вплив на учасників ринку (УР)
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Використання IMSP може призвести до суперечок, тоді як ціна РДН може допомогти зменшити потенційне 
зловживання з боку УР. З іншого боку, також можна розглянути використання MSPup та MSPdn, тому що у разі 
використання IMSP або ціни РДН учасники ринку намагатимуться просто залишатись у ранжирі та продовжать 
отримувати команди, доки це буде необхідно диспетчерам. Таким чином, питання фактичної вартості 
завантаження, розвантаження та небалансів буде вирішене
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Рекомендації
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• ГАЕС не має отримувати команди на розвантаження для переходу до режиму закачування. В іншому

випадку, це буде явним зловживанням ринковим становищем. «Укргідроенерго» має купувати потрібну

електроенергію на сегментах ринку, бажано за двосторонніми договорами з НАЕК «Енергоатом», у якого

залишається електроенергія у позапікові години після виконання спецобов'язків (ПСО). Команди на

розвантаження для закачування слід розглядати тільки як виняток в аварійних ситуаціях.

• Конкретні вимоги щодо використання ГАЕС диспетчерами слід визначити у Кодексі системи передачі.

• НЕК «Укренерго» слід розробити чітку процедуру для команд поза ранжиром. Ця процедура має

затверджуватись НКРЕКП та включати всі можливі випадки, розподілені за категоріями, з поясненнями.

• Для усунення привабливості БР граничні ціни на завантаження у денній зоні слід пов'язати з фактичними

цінами РДН, тоді як граничні ціни на завантаження у нічній зоні можуть залишатись прив'язаними до

граничних цін РДН.

• Для уникнення зловживання з боку виробників впродовж дії карантину слід розглянути підвищення

граничних цін на розвантаження до 80-90% від фактичних цін РДН.

• Після детальнішого аналізу можна розглянути декілька інших варіантів для ціноутворення на активовану

балансуючу енергію за ранжиром та поза ранжиром для уникнення зловживань та зменшення загальної

вартості балансування й, таким чином, розміру збірного (uplift) субрахунку UA-1. Для прийняття

постійного рішення слід ретельно проаналізувати кожний минулий місяць і випадок.



This document is made possible by the support of the American people through the United 

States Agency for International Development (USAID). The contents of this document are the 

sole responsibility of Tetra Tech ES, Inc., and do not necessarily reflect the views of USAID or 

the United States Government. This document was prepared by Tetra Tech ES, Inc., USAID 

Contractor for the Energy Security Project (ESP), USAID contract 72012118C00003.

Дякую!
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Контакт з ПЕБ
З питань опублікованого звіту та для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою
esi.kyiv.electricity@tetratech.com

Контактна особа в USAID УКРАЇНА
З питань опублікованого звіту та для отримання додаткової інформації звертайтесь до Шукру
Богута, sbogut@usaid.gov
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